ATI§TIRMALIK URUNLER CI-.iMAVENETA CHiLL_ER CiHAZLARI- 5 2 8
PERIYODIK BAKIM VE SERVIS HIZMETI ALIMI iSi SARTNAMESI
DOKUMAN NO $-2021-10 REVIZYON NO = \'
HAZIRLAMA TARIHI | 03.04.2021 REVIZYON TARIHI | - ‘{\’mr Ud .;ler
ILGILI BIRIM BAKIM ONARIM SAYFA NO 1/6
iSIN KONUSU

Atistirmalik Griinler fabrikasinda bulunan CLIMAVENETA marka chiller cihazlarinin yillik
periyodik bakim ve ihtiyag durumunda yedek parga malzeme tedarigi igin hizmet alimi iidir. isin
teknik detayl asagida belirtilmistir. Yer gérme ve kesif yapmayan firmalarin teklifleri gecgersiz
olacaktir.

ISIN TEKNIK DETAYI

Tesisimizde bulunan CLIMAVENETA cihazlari igin belirli periyotlarla bakim yapilacaktir.
Bu bakim kapsaminda asagida belirtilen is ve iscilikler yapilacak olup firma periyodik bakim igin
yapacag! iglere ait checklist paylasmak zorundadir. Paylasilacak checklist teklif ile birlikte
mutlaka iletilecektir.

e Unite hasar kontrolii yapilacak, gérsel deformasyonlar belirlenecek ve gerekli dnlemler
alinacaktir.

e Elektrik panosu igerisi kontrol edilecek pano igerisinde higbir ¢ép vb. bulunmayacaktir.
Pano sizdirmazliklari diizenli kontrol edilecek sizdirmazlik 6ngdérilmesi durumunda
gerekli fitil degisimi vb yapilacaktir. Pano igerisi her bakimda devreleri etkilemeyecek
sekilde seyyar blower yardimi ile hava tutulmasi yapilarak temizlenecek toz birikmesi vb
Onlenecektir.

e Unite kontrol paneli izerinden alarm gegmisi kontrolii yapilacak alarm yodunluk raporu
olusturularak alarma sebebiyet veren durumlar tespit edilecek ve 6nlenmesi igin ilgili

e Sistem otomatikleri, emniyet anahtarlari, elektriksel ve elektromekanik aksesuarlarin
emniyet limitlerine gore calisma kontroll yapilacak gerekli ise degisimi saglanacaktir.
Cikan pargalar mutlaka Atistirmalik Uriinler Bakim onarim mudirligu elektrik atélyesi
yetkililerine gosterilerek, atdlye yetkililerinin gosterecegdi hurda alanina birakilacaktir.

e Kompresor, yag karter isitici islevsellik kontroli yapilacak galismalarini sorunsuz yaptigi
teyit edilecektir.

e Hava sogutmali kondenserin temizligi yilda 2 defadan az olmamak sarti ile basingh su ile
yapilacaktir. Kontrollerde gerekli gorildigu takdirde kondensere uygun kimyasal ile
temizlik yapilacaktir.

e Kondenser fanlari islevsellik kontroll yapilacak tim fanlarin aktif olarak ¢alistigi tespit
edilecektir. Ayrica fan kanatlarinda balans vb gdzlemlenecektir. Fan akim degerleri
Olclilecektir.

e Kompresor elektrik baglantilarinin kontrolii yapilacak gevsek baglanti olmayacaktir.
Kompresor akim  deg@erleri Olgulecek yUksek akim c¢ekmesi vb. durum kontrolii
yapilacaktir. Yapilan kontrollerde eksikler olmasi halinde eksiklikler giderilecektir.

e Yag Seviye kontroli her bakimda mutlaka yapilacaktir. Seviyenin eksik olmasi
durumunda kagak tespiti yapilacak olup, kagak nedenlerinin giderilmesi saglanacaktir.

e Yilda en az 1 kere her bir sogutma devresinden yag analizi icin numune alinacak yag
analizi yapilacaktir. Bu analizde asinma vb tespiti mutlaka yapilacak asinma durumu
gozlenecek. Sonuclara gore yag degisimi yapilip yapilmamasina karar verilecektir.

e Yag filtresi basing kaybi kontroll yapilacaktir. Sonuglara gore yag filtresi degisimi yapilip
yapilmamasina karar verilecektir.
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e Haberlesme sistemi kontrolii yapilacak haberlesme hatasi vermesi durumunda ilgili
otomasyon sisteminde diizenleme yapilacaktir.

e Her bakimda gaz kacak kontroll yapilacak, 6zellikle kondenserlerde olmak (izere, bakir
borularda, sogutma devresinde yaglanma olup olmadidi gézlemlenecektir.

e Expansion valf iglevsellik kontrolli yapilacaktir. Calismamasi durumunda degisimi
gerceklestirilecektir.

e Sistem set degerlerinin kontroll yapilacak, cihazin set degerlerini yakaladiginda dur kalk
yaptig1 belirlenecektir. Kompresoérlerinin es yaslandirmali olarak calistiinin tespiti
saglanacak olup, tespit edilememesi durumunda ilgili otomasyon midahalesi
yapilacaktir.

e Servis set degerlerinin  kontroli yapilacak maksimum minimum set noktasi
belirlenecektir. Bu degerler ortam kosullarina hava sartlarina gére diizenli olarak kontrol
altinda tutularak degisiklik yapilmamasi igin sifreli korumada tutulacaktir. Servis set
degerlerinden dolayi cihaz devre disi kalmasinin éniine gegilecektir

e Basing sicaklik deger kontrolu ve ilgili basincin karsilik geldigi sicaklik degerleri kontrolii
yapilacaktir.

Kondenser ve evaporatér doymus gaz sicaklik kontrolleri yapilacaktir.

e Evaporator su kagak kontrolli yapilacaktir.

Glc ve kumanda kablo baglantilari kontroli yapilacak tiim elektrik kablolarinin siki
baglantili oldudu goérilecektir.

e Kondenzasyon kontroli yapilacaktir. Hava sicaklidi giris ve ¢ikisa gore fark alinacak bu
degere gore Kkirlilik yahut tikaniklik oldugu belirlenerek temizlik ve ilgili 6nlemler
alinacaktir.

e Cihaz calisma / durma kontrolli yapilacak saglikl bir sekilde dur kalk yaptigi
belirlenecektir. Ayrica kalkis sirasinda c¢ektigi demeraj akimi kontrol edilecektir. 6 kati
gectiginin tespiti halinde gerekli dnlemler alinacaktir.

Kompresor meger testi yapilacaktir.
Sistem suyu + glikol karigiminin bomesinin dlciilmesi, coolant seviyesi 6lglimii
yapilacaktir.

e Kis Oncesi ihtiyag duyulmasi halinde sisteme uygun antifiriz sarjinin yapilmasi (Antifriz
tarafimizca tedarik edilecek olup, tesisin durumuna gére mono etilen glikol veya mono
propilen glikol kullanilacaktir.)

e Sistemden gegen suyun analizi mutlaka yapilacak olup bu su igin sertlik dlglimii, demir
surtklenmesi pH 6lgimu yapilacaktir. Burada deg@erlerin uygunluguna gore sistemde su
yenilenmesi yahut kimyasal takviyesi ihtiyaci belirlenecektir.

e Her bir devre igin toplam calisma saati ve start / stop adedi kontrolii yapilarak
raporlanacaktir.

e Sistem bakimi sirasinda isletmemizden mutlaka bir personel bakim refakat edecek, bu
refakat sirasinda periyodik bakim igin uygulamali egitim de verilmis olacaktrr. ilgili firma
bu egitimi belgeleyecektir.

e Firma ilgili raporlarin bir niishasini tarafimiza verecek ve rapor detayini teknik personele
agiklayacaktir. Bu agiklama sirasinda isletme verimliliine yonelik tavsiyelerde
bulunabilir.




ATISTIRMALIK URUNLER CLIMAVENETA CHILLER CIHAZLARI
PERIYODIK BAKIM VE SERVIS HIZMETI ALIMI i$i SARTNAMESI 228

\ %
DOKUMAN NO $-2021-10 REVIZYON NO - k\

U3 seker

lrey
IKOI

HAZIRLAMA TARIHI | 03.04.2021 REVIZYON TARIHI | -

iLGILI BIRIM BAKIM ONARIM SAYFA NO 3/6

Calisma plani mutlaka belirtilecek olup, bakim takvimi olusturulacaktir. Micbir sebep
yahut Uretimin zorunlu devam etmesi durumunda tarafimizca erteleme olmadik¢a takvime
mutlak uyum istenecektir.

Calisma takvimi olusturulurken tesisimizde bakim gunleri, tesiste Uretimin devamliligi
icin pazar glnleri olarak belirlenecektir.

Yiklenici firmanin tesis yada Uretime verecegi zararlar yiklenici firmaya fatura
edilecektir.

NAKLIYE ve MONTAJ

Cihazlara alinan tim pargalar igin nakliye firmaya aittir. Ariza ve ihtiyac durumunda
gonderilen pargalarin montaji, sisteme tanitilmasi, revizyonu igin bakim harici servis gerekmesi
durumunda servis hizmeti en gec¢ 24 saat igerisinde saglanmalidir. Servis esnasinda montaj igin
gerekli olan sarf malzeme, alet, makine ve ekipmanlar yuklenici firma tarafindan getirilecek olup
sorumluluk yiklenici firmaya aittir. Yiklenici firma montaj tamamlandiktan sonra sistemi galisir
halde ve kontrollin uygun gordigu sirelerde uygun gérdigi sure boyunca test edecektir. Bu
stirede olusabilecek tim arizalardan ve zararlardan yiklenici firma sorumludur.

GARANTI

Sisteme yeni alinan tim ekipmanlar en az 2 yil siire ile garanti kapsaminda olacak ve
raporlanacaktir. Garanti kapsaminda olusacak arizalar yiklenici firma tarafindan Gcretsiz olarak
giderilecektir.

PERFORMANS ve KABUL

Mekanik, elektrik ve otomasyon montajlari tamamlandiktan sonra kontrol gézetiminde
performans testleri yapilacaktir. Performans testleri kapsaminda; sizdirmazlik, sicaklk élgimd,
basing farki olgiimu, gorsel testler ve kontroliin 6ngérdiigd ayni zamanda Uretimin ihtiyag
duyabilecegi testler yapilacak olup testlerin uygun olmasi halinde, yapilan is kabul edilecektir.

GENEL SARTLAR

Yer gérme ve kesif yapmayan firmalarin teklifleri gegersiz olacaktir.
Yer gorme ve kesif yeterliligin ilk sarti olup yeterlilik raporu teknik degerlendirme raporuna
yazilacaktir. Yeterlilik veriimemesi halinde higbir itiraz kabul edilmeyecektir.
Yeterlilik raporunu alabilmek igin:
- Referans Belgesi (firma yetkilileri ve firma iletisim bilgileri olacak) Teklif verecek firma
climaveneta yetkili servisi olmali ve benzer kapasitede ayni marka cihazlar igin g farkli

firmadan referans belgesi olmalidir.
- Atistirmalik Uriinler Bakim Mudurliginin ortak karari ile referans olmasi

durumunda ekstra referans belgesi talep edilmeyecektir.
- Calisacak personel listesi (1 adet saha mihendisi yada firma yoneticisinin sahada
olmasi zorunludur) Teklif verecek firmanin servis personelleri, Akredite kuruluslar
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tarafindan verilen “Makine Bakimci” mesleki yeterlilik belgesi ile Sogutma ve
iklimlendirme alaninda “Ustalik Belgesi” sahibi olmak zorundadir.

- Is bitirme belgeleri (Yalnizca bahsi gecen islerin benzeri olacak)

- lsin niteligine istinaden Yetkili Servis Belgesi

- Kalite Belgeleri

- Gerekli gorildiglu takdirde ilgili firmaya Konya Seker tarafindan atdlye ziyareti
yapilacaktir.

Degerlendirmenin en 6nemli kriteri firmanin bakim onarim mudurliginden alacagi
yeterlilik belgesidir. Yeterlilik belgesi atistirmalik trlnler fabrikasi bakim onarim mudurliglnce
verilecek olup, yeterlilik belgesi olmayan firmalarin teklifleri gegersiz olacaktir.Yeterlilik belgesi
alinmasi ic¢in belirtilen evraklar tam olmalidir. Atistirmalik bakim onarim mudirligli daha
Onceden tesise is yapmis olan firmalar icin ortak kararla yeterlilik belgesi verebilir. Yeterlilik
belgesi teknik degerlendirmede belirtilecek olup firmaya dogrudan belge halinde verilmeyecektir.
Yeterlilik belgesi verilmemesi halinde itiraz kabul edilmeyecektir.

Yiiklenici firma galistirdigi personelin iISG kapsamindaki tim sorumluluklari karsilamak
durumunda olup, sirketimizin 6zel olarak belirttigi is Saghg ve Giivenligi kurallari ile birlikte Gida
Guvenligi kurallarina uyacaktir. Aksinin tespiti halinde firma calisani kontrol tarafindan fabrika
disina uzaklastirilacak olup cezai igslem uygulanacaktir.

Yuklenici firmanin bakim igin getirilebilecek makine ve ekipmanlarin periyodik bakim
zorunlulugu bulunanlar igin periyodik kontrol formunu yanlarinda bulundurmalari gerekmektedir.
Orn. Forklift, Yangin Tiipii

Yiklenici firma fabrika icerisinde tek tip kiyafet giyecek ve giydikleri kiyafet tzerinde
firma ismi gorulur olacaktir.

Kurulacak sistemlerde kullanilacak olan tiim ekipmanlar vendor list e gére olacaktir. Ozel
malzeme ekipman olmasi halinde kontrol den onay alinarak hareket edilecek ve uygun
gorulmeyen makine ekipmanlar kabul edilmeyecektir.

Her Firma yapilacak isin detayini teklifinde belitmek zorundadir. Firma servis raporu
ornegi, checklist 6rnegi teklifte belirtiimelidir.

Soézlesme gecerlilik siresi, imzalanmasindan itibaren iki yildir. Konya Seker San. Tic.
A.S. higbir mazeret belirtmeksizin sézlesmeyi feshedebilir yahut sézlesme disi hizmet ve
malzeme alimi gergeklestirebilir. Yiklenici firma bu konuda hak iddia edemez.

YUklenici firma bahsi gegen bu sartnamedeki her bir maddeyi okumus ve anlamis olup,
her bir sayfanin sad alt kosesi ile birlikte onay kisminda kase-imza yaparak sartnamenin
tamamini kabul etmis sayilir.

FIYATLANDIRMA

Tablo 1. Periyodik Kontrol Birim Ucretleri (Her Periyodik Kontrolde Alinacak Hizmet igindir)

CLIMAVENETA | CLIMAVENETA | CLIMAVENETA | CLIMAVENETA
NECS/D/ICA/ 3218 | FOCS/B 2642 | FOCS-ME 6804 | FOCS2/K 3152
32029195 01071580 32027960 32035543

Periyodik Kontrol
Ucreti Birim Fiyat
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NOT:Ongériilen periyodik bakim hizmeti yilda 4 bakim olarak planlanmakta olup Tablo.1 ile
belirtilen birim fiyat izerinden faturalandirma isi yalnizca hizmet alimi sonrasinda cihaz bagina
bir adet olarak periyodik bakim servis hizmeti faturasi olarak kesilecektir.

Asagida bulunan Tablo.2 ile Tablo.3 ise, isin teknik detaylarinda belirtildigi gibi arizi
durumlar igin gegerli olacak olup, bu sézlesmeye istinaden birim fiyat Gzerinden ayri siparis
olusturularak hizmet alimi gergeklestiriimesi igin olacaktir. Servis hizmetlerinde ulagsim ve
gerekirse konaklama Ucreti yiiklenici firmaya aittir.

Tablo 2. Arizi Durumlarda ihtiyag Olabilecek Servis Hizmet Fiyat Listesi.

CLIMAVENETA CLIMAVENETA | CLIMAVENETA CLIMAVENETA
NECS/D/CA/ 3218 | FOCS/B 2642 FOCS-ME 6804 FOCS2/K 3152
32029195 01071580 32027960 32035543

Servis Ucreti
(saat)

Servis Ucreti
(giin)

NOT: Tablo.2 de gunlik ve saatlik birim fiyatlar yazilacak, guin icerisinde saatlik hizmet tutari
glin fiyatini gegmesi durumunda en uygun fiyat lizerinden fatura edilecektir. Ongériilen servis
ihtiyaci ariza durumlari igin her bir cihaz bagina yilda 2 gindir. Bu sebeple fiyatlandirmada yillk
2 gunluk servis Ucreti olarak hesaplama yapilarak toplam fiyat kismina ilave edilecektir. Yalnizca
hizmet alimi sonrasi ve 6ngoriilen hizmeti gegmesi sonrasinda hakedis kadari fatura edilerek bu

hizmetler igin ayr siparis olusturulacaktir.

Tablo 3. Arizi Durumlarda ihtiya¢ Olabilecek Malzeme Birim Fiyat Listesi.

YEDEK PARCA MALZEME ADI CiHAZ KULLANIM YERI BIRIM
FiYAT
4.20 MA 0.30 BAR TRANSMITTER ORTAK YUKSEK BASING HATTI
4.20 MA 0.10 BAR ELEKTRONIK EXPANSION VALF 3218/3152 EXPANSION ALCAK
TRANSMITTER BASING KONTROL HATTI
4.20 MA 0.45 BAR TRANSMITTER 3218 ALCAK BASING HATTI
ELEKTRONIK EXPANSION VALF 3218/3152 EVAPORATOR GAZ
GIRIS HATTI

ELEKTRONIK EXPANSION VALF SURUCUSU 3218/3152 KONTROL PANOSU
EXPANSION VALF NTC SICAKLIK SENSORU 3218/3152 GENEL
SU SICAKLIK SENSORU (10 K) ORTAK EVAPORATOR
KOMPRESOR KONTAKTOR KONTAK TAKIMLARI ORTAK KONTROL PANOSU
YUKSEK BASINC HATTI SWITCH ORTAK KOMPRESOR BASMA H.
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KONDENSER FANI EBM 800 ORTAK GENEL
TERMOSTATIK EXPANSION VALF 6804 / 2642 EVAPORATOR GAZ
GIRIS HATTI

NOT: Tablo 3 ile belirtilen malzemeler Konya Seker tarafindan alinacagi icin, daha uygun fiyath
bulunmasi halinde sézlesme yapilan firma haricinde bir tedarikgiden alinabilir.

TOPLAM FiYAT:

Tablo.1 toplami ve Tablo.2 toplamidir.

Ongoriilen 2 yillik miktar belirtilecektir.

Tablo.3 ihtiyac halinde ayr siparis olusturulacak olup bu
toplam disi tutulacaktir.

ODEME HAKEDIS TUTARI KADAR YAPILACAKTIR

Yer Géorme Yapan Firma Adres ve iletisim Bilgisi

ilgili Firma Kase Onay

SAT NO:2000234455

Hazirlay

Onaylayan: Seref T




