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SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 

TEKNİK ŞARTNAME 
 

1   KONU 

 

 İşin Tanımı: Çumra İlçesi Ürünlü Yolu Üzeri Akkuyu Mevkii’de bulunan Çoban Yıldızı Elektrik 

Üretim A.Ş ait Termik Santralinde bulunan 100 t/h lik kazan için  “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliğine ” ve “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” ne uygun şekilde, online 

sürekli emisyon ölçümü yapan baca analizör (CO, NOx, SO2, O2), toz emiyon ve debi ölçüm sistemi 

satın alınacaktır. 

  

 

2 KAPSAM 

 

 “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Tebliğine” ve “Sanayi Hava Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğe” uygun 

online sürekli emisyon ölçümü yapan baca analizör (CO, NOx, SO2, O2), toz emiyon ve debi ölçüm 

sistemi ayrıca şartlandırma ünitesi, analizör kabini, klima, sistemler için bilgisayar vs iş kapsamındadır.  

 

Teklifler; tüm cihaz ve malzemelerin sağlanması, analizörün montajının yapılması, devreye alınması, 

kabin, klima sistemi, şartlandırma ünitesi, test ve kontrollerinin yapılması, dokümantasyonunun 

hazırlanması ve eğitimini kapsayan, anahtar teslimi olarak sistemin kurulması işlerini kapsayacaktır.  

 

 

3. TEKLİF VE SÜRESİ 

 

Sistem için Yüklenici Firma tarafından anahtar teslimi olarak teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

kabul edilmeyecektir. Tekliflerin değerlendirmesi toplam fiyat üzerinden yapılacaktır. 

İşin tamamlanma süresi; Sözleşmenin imzalanmasından, Geçici Kabul İkinci seviye kalite güvence 

sistemi (QAL2) alınmasına kadar geçen süre 120 takvim günüdür. 

 

4. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER 

4.1 Yer Görme Belgesi: 

Teklif verecek firmalar; teklif öncesinde santral sahasında sistemlerin uygulanacağı mahalleri tetkik 

ederek, kurulacak sistemde kullanacakları malzeme miktarlarını ve malzeme özellikleri bizzat tespit 
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edecektir. Firmalar ölçüm yapılacak ortama göre cihaz önerecektir. Akabinde, bu çalışmaların 

eksiksiz yapıldığına dair “Yer Görme Belgesi” alacak ve bu belgeyi tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.2 İmalatçı Firma Cihaz/Ekipman Katalogları: 

Teklif verecek firmalar; projede kullanmak üzere teklif ettikleri gaz şartlandırma ünitesi, emisyon 

analizör (CO, NOx, SO2, O2) , toz analizör, debi, analizör kabini, klima vs. ile ilgili, İmalatçı Firma 

tarafından bastırılan resmi ürün katalogları (şartnamede istenen teknik özellikler katalogda 

işaretlenecektir) teklifle birlikte verilecektir. 

4.3 Cihazların/Ekipmanların İlgili Standartlara uygunluğunu gösteren belgeler: 

Teklif verecek firmalar; projede kullanmak üzere teklif ettikleri gaz şartlandırma ünitesi, debi ve 

analizörün (CO, NOx, SO2, O2 ) ilgili Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde yer alan Madde 

13  seçim kriterlerine uygun olduğuna dair belgeleri tekliflerinde verecektir. 

4.4 Projeler: 

Teklif verecek firmalar; sistemlere ait tek hat projesini teklifinde verecektir.      

 4.5 Fiyat Teklifi Detayı ve İş Programı: 

Teklif verecek firmalar; birim fiyatlı malzeme temin listesi ile birlikte,  kurulacak sistemin montajı, 

devreye alma ve eğitim hizmetleri dahil fiyat vereceklerdir. 

4.6 İş ve Eğitim Programı: 

Teklif verecek firmalar; malzemelerin sahaya getirilmesini, montajını, devreye alma çalışmalarını, 

sistemin kabul test ve kontrollerini içeren bir taslak iş programını tekliflerinde verecektir. 

Teklif verecek firmalar; eğitime ilişkin programlarını tekliflerinde taslak olarak belirtecektir. 

 4.7 İş Deneyim Belgesi ve Referanslar: 

Teklif sunan firma, son 5 yıl içinde yurtiçinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece 

noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alıma veya ihale dokümanında belirlenecek benzer 

nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin ( teklif ettikleri tutarın en az  %50 ’si tutarında) iş 

deneyimini gösteren belgeyi vermelidir. 

İhaleye girecek firma daha önce yapmış olduğu, bu projenin aynısı ve benzeri işler için referans 

listesini, referans verilen kurumların adreslerini ve projeyle ilgili sorumlu kişinin telefon numarasını 

teklif ile birlikte verecektir. 

Ayrıca, firma bu projede kullanacağı sistemler için servis/bakım hizmeti verdiği referanslarını, servis 

elemanı olarak çalıştırdığı mühendis ve teknisyen sayılarını teklifinde belirtecektir. Çoban Yıldızı 

Elektrik Üretim A.Ş gerekli gördüğü takdirde teknik personelin yeterliliği ile ilgili belge de 

isteyebilir. 



 

 

ÇOBAN YILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 

SÜREKLİ EMSİYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

  

    

 4 

5. YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI 

 

Yüklenici Firma; Madde 3 de belirtilen teklif bedeli karşılığında, 4 ay içerisinde ve esas olarak 7. 

Maddede belirtilen hususlara göre; gerekli olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılımın temin edilmesi, 

montajın yapılması, devreye alınması ve teslim edilmesinden sorumludur. Ayrıca; Madde 6 de 

belirtilen kalitede ve Madde 7 da belirtilen standartlara göre ekipman/cihaz/malzeme temin 

edilmesinden, Madde 8 de belirtilen sistemlere ait teknik özelliklere, Madde 9 da belirtilen eğitimin 

verilmesinden, Madde 10 da belirtilen Teknik Dokümantasyon ’un sağlanmasından, Madde 11 de 

belirtilen garanti süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve Madde 12 de belirtilen 

yedek malzeme listesinin hazırlanmasından yükümlüdür. Ayrıca yüklenici firma sürekli emisyon 

sistemini kurduktan sonra ikinci seviye kalite güvence sistemi (QAL2) alınmasıyla ilgili tarafımıza 

taahhüt vermekle yükümlüdür.  İkinci seviye kalite güvence sistemi (QAL2) alınması ile igili yüklenici 

firma sorumluluğundadır. 

5.1- MALZEME NAKLİ 

Sahaya getirilmiş olan cihaz, ekipman, malzeme ve yazılım; Çoban Yıldızı Elektrik A.Ş yetkilileri 

ve Yüklenici Firma Yetkilileri birlikte; Çoban Yıldızı Elektrik A.Ş tarafından onaylanmış listeye 

uygunluğunu kontrol edilecektir. Onaylanan malzeme ile sahaya getirilen malzeme arasında bir 

farklılık görüldüğünde esas malzeme ile en geç 10 gün içersinde belirtilen malzeme ile değiştirilmesi 

gerekmektedir. Değişimi istenilen ve onay alınmış malzeme temin edilememesi durumunda her 

geciken gün başına 250 TL ceza hak edişten kesilecektir.  

5.2- MONTAJ ÖNCESİ 

İş Programı: Yüklenici Firma; saha çalışmalarına başlamadan önce geçici kabule kadar olan bütün 

montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamını kapsayacak şekilde bir iş programı verecektir. 

Sahaya gelmiş olan cihaz/ekipman/malzemenin; montaj, devreye alma çalışmaların sonlandırılıp test 

ve kontrolleri yapılıp geçici kabul tutanağının imzalanmasına kadar geçen sürede, 

cihaz/ekipman/malzemenin stok edilmesinden, korunmasından ve muhafazasından Yüklenici Firma 

sorumludur.  

5.3- MONTAJ VE DEVREYE ALMA 

Yüklenici Firma elemanları montaj sırasında Çoban Yıldızı Elektrik A.Ş yetkilileri ile sürekli 

koordinasyon sağlayacaktır. Yapılan ve yapılacak her türlü çalışma hakkında Çoban Yıldızı Elektrik 

A.Ş yetkilileri istedikleri zaman Yüklenici Firma’dan bilgi alacaktır. Cihazların sahaya montajı 

esnasında ünite duruşu istenmeyecektir. 

Yüklenici Firma; sistemin montajında çalışan elemanlarının risk değerlendirmesi raporları, çalışma 

talimatları gibi iş emniyeti ve iş güvenliğinden sorumlu olacaktır.  
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Montajda birinci sınıf işçilik uygulanacaktır. 

Montaj için gerekli olan elektrik enerjisi, mümkün olan bölgelerde tesise ait mevcut sistemden 

Çoban Yıldızı Elektrik A.Ş’nin gösterdiği noktadan bedelsiz olarak verilecektir. Yüklenici Firma 

enerjiyi gösterilen noktadan kullanacağı noktaya kendi kabloları ile taşıyacaktır. 

 Madde 8 de detaylı belirtildiği şekliyle; bütün cihazlar kendilerinden beklenilen fonksiyonları yerine 

getirecek bir şekilde montajı yapılarak, devreye alınacaktır. Şartnamede belirtilmemiş cihaz, 

ekipman, malzeme ve ekipman aksesuarları noksanlığından dolayı, cihazların amacına uygun bir 

şekilde servis vermemesinden dolayı problem çıkması durumunda; sistemin amacına uygun şekilde 

servis verecek duruma getirmek için, gerekli cihaz, ekipman, malzeme veya aksesuarlar Yüklenici 

Firma tarafından bedelsiz karşılanacaktır. Bu konu Çoban Yıldızı Elektrik A.Ş’ye hiçbir sorumluluk 

getirmeyecektir. 

Ayrıca tesiste montaj sırasında meydana gelebilecek sızıntı, zehirlenme ve patlama gibi iş kazasına 

sebep verebilecek durumların önlemi alınacaktır. Montaj tamamlandıktan sonra tüm bağlantı 

elemanları sızıntı ölçümü yapıldığına dair rapor teslim tutanağında iş verene iletilecektir. 

Yukarıda 5. YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI bölümünde belirtilen süre içinde 

sistem çalışır halde teslim edilememesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Gecikilen her gün 

başına sözleşme tutarının %1 ‘i kadar cezayı işlem uygulanılacaktır. Gerekli ceza hak edişten 

kesilecektir. 

  

6. EKİPMAN VE CİHAZLARIN KALİTESİ 

Kalite:  

Tüm ekipman ve cihazlar; İmalatçı Firma’ların geliştirdiği en son teknoloji ürünü olacaktır. Ölçü ve 

ayar için cihazların bütün noktalarına kolaylıkla erişilebilecektir. Cihazlar her türlü ani voltaj ve kısa 

devreler ile beslemelerinde ters polarizasyona karşı korunmuş olacaktır. Ekipman ve cihazların 

görünecek yerlerinde İmalatçı Firma adı, tip, model, seri no gibi değerleri gösterir etiket 

bulunacaktır. 

Cihaz/ekipman/malzeme teknik özellikleri: 

Madde-7 ve Madde-8 de projede kullanılacak cihaz/ekipman/malzemelerin özellikleri her 

cihaz/ekipman/malzeme için ayrı ayrı belirtilmiştir. 

 Servis 

Yüklenici firma cihazları kurduktan sonra yıl içerisinde bozulma durumunda maksimum 3 gün 

içinde duruma müdahale etmesi gerekmektedir. 3 gün sonrası için her müdahale etmediği gün için 

cezai işlem uygulanacaktır.  Gün başına 1000 TL ceza uygulanacaktır. 
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7. EKİPMAN, CİHAZ VE MALZEMELERİN STANDART BELGELERİ 

 

Ekipman/Cihaz/malzemeler özellikleri ile bunların uygunluk testleri, bakım, montaj ve 

kalibrasyonları hakkındaki esaslar TSE, TÜV, EPA, DIN normlarına uygun olacaktır. Ayrıca Sürekli 

Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğindeki şartlar ve ilgili yönetmelikte şartları sağlamak zorundadır.  

Sistemde kullanılacak her türlü klemens ve konnektörler, fiş, priz, bağlantı elemanı, ek elemanları ve 

benzeri malzemelerde uluslararası standart veya TSE belgesi aranacaktır. 

Tüm cihazların CE belgesi olacaktır. 

Gaz analizör, debi ve toz analizör sisteminde QAL1 sertifikası olacaktır. 

 

8. TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

Sürekli emisyon analiz sistemi aşağıdaki parçalardan oluşacaktır: 

8.1- Gaz şartlandırma ünitesi, 

8.2- Analizör (CO, NOx, SO2, O2 ), Toz analizör, Debi,  

8.3 Bilgisayar, Yazılım, VPN bağlantısı,  

8.4- Analizör kabini ve klima 

8.5- Dokümantasyon, sertifika 

8.6- Sistemin Kurulacağı Yerin Konumu ve Atık Gaz Özellikleri : 

Sürekli emisyon ölçüm sistemi 100 t/h kazan baca çıkışına yerleştirilecektir. Yakıt olarak linyit kömür 

kullanılmaktadır. Baca yüksekliği yerden 60 metre, çıkış çapı 3.340 metre platform yüksekliği 30 m. 

Torbalı filtre kullanılmaktadır. Atık gazın sıcaklığı: 100-180 ºC’ dir. Bacamızda toz olacağı için geri 

üfleme sistemi olması gerekmektedir. Bacamızda belli bir oranda su buharı ve nem olacağı için 

yüklenici firma tasarımı yaparken bu hususlara dikkat etmesi gerekir. Bu sebepten dolayı yer görme 

belgesi istenmektedir 

8.2- CO, NOx, SO2, O2  Analizörü: 

 .      Analizör Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğine Uygun ve Bu parametreleri aynı anda 

ölçerek ölçüm sonuçlarını LCD ekranında vermelidir. 

·        Analizör dâhili gaz emiş pompasına sahip olmalıdır. 
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·        Analizör  kabin tipi ve toz sızdırmaz olmalıdır. 

·        Analizör her bir parametre için dijital çıkışa sahip olmalıdır. 

·        Analizörün doğrusallığı full scale’de <±%1 olmalıdır. 

·        Sistemde,  uygun miktarda gaz çekişinin sağlanması için gerekli, korozif gazlara dayanıklı 

harici pompa, flowmetre vs. Ekipmanlar bulunacaktır. 

8.3 Bilgisayar, Yazılım, VPN Bağlantısı: 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde yer alan madde 37, 38 ve 39 hususlar dikkate 

alınacaktır.  

8.4- Analizör Kabini ve Klima: 

Sistemde teklif edilen ekipmanlar en az IP 54 koruma sınıfına sahip bir rack kabin içine 

yerleştirilecektir. 

Analiz kabini tüm hortum ve bağlantıları yapılmış ve test edilmiş olarak teslim edilecektir. 

 Analizör kabini dış kabin içine konulacak olup, dış kabin üzerinde analiz sisteminin uygun çalışma 

sıcaklığını sağlayacak kapasiteli bir klima olmalıdır. Sistemin dış ortamdan gelecek deformasyona 

dayanıklı olacak şekilde tasarlanacaktır. 

  8.5- Dokümantasyon ve Sertifikalar: 

Teklif edilen analizörler TS EN 15267 ve TS EN ISO 14956 QAL1sertifikalı olacaklardır. 

Cihazların fabrika çıkış test sertifika/raporları sistemle birlikte teslim edilecektir. 

 İngilizce, Türkçe kullanma kılavuzları ile gaz analiz sisteminin Türkçe projesi sistemle birlikte 

teslim edilecektir. 

Cihazların fabrika çıkış test sertifika/raporları sistemle birlikte teslim edilecektir. 

 

8. GEÇİCİ KABUL ve KESİN KABUL 

 

Ön şartlar sağladıktan sonra geçici kabul yapılacaktır. 

Geçici kabul ön şartları: 

1. Analizörlerin problemsiz olarak fonksiyonlarını yerine getirmesi 

2. Eğitimin tamamlandığına dair tutanağın tanzim edilmesi 

3. Final montaj projelerinin verilmesi 
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4. Sistem sızdırmazlık raporu teslim edilmesi 

5. İkinci seviye kalite güvence sistemi (QAL2) 

 geçmesi durumunda geçici kabulü yapılabilecektir. 

Sistemin kesin kabulü 24 aylık garanti süresinin bitiminde yapılır. 

  

9. EĞİTİM 

 

Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş tarafından belirlenecek mühendis ve teknisyenlerden oluşan 

bakım ve işletme ekiplerine sistemin temel işleyişi, mevcut arızaları giderilmesi, cihazların periyodik 

bakım ve kalibrasyonu ile ilgili ayrıntılı eğim verilecektir. 

Eğitimler Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş tarafından yeterli görülene kadar sürecektir ancak 

eğitimlerin toplam süresi 1 (bir) iş gününden az olamaz. Tüm eğitimlerin yapılmasının akabinde 

Yüklenici Firma ve Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş arasında tutanak tanzim edilecektir. 

Firma öngördüğü eğitim programını teklifinde açıklayacaktır. Yüklenici Firma eğitim için gerekli 

işletme ve bakım dokümanlarını eğitimin başlamadan önce Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş 

verecektir. Bu dokümanlar, Türkçe olarak 3 (üç)’er set hazırlanacaktır. 

  

10. TEKNİK DÖKÜMANTASYON 

 

Sistemde kullanılan bütün cihazlara ait Bakım Manuelleri Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş’e 

verilecektir. Bu dokümanlar İmalatçı Firma tarafından hazırlanmış olacak ve cihazların her türlü 

teori, tasarım, işleyiş, bakım ve onarım bilgilerini içerecek şekilde 3 (üç) takım İngilizce/mevcut ise 

Türkçe olarak hazırlanacaktır 

Sistemde kullanılan cihazların bağlantı projeleri (kablo etiketi, kablo damarı numarası, bağlı olduğu 

klemensin numarası vs. gösterilmiş olarak), panolara ait pano içi bağlantı projeleri (kablo etiketi, 

kablo damarı numarası, bağlı olduğu klemensin numarası vs. gösterilmiş olarak) 3 (üç) takım olarak 

hazırlanacaktır. Söz konusu projeler sahada montaj çalışmaları başlamadan önce Çoban Yıldızı 

Elektrik Üretim A.Ş’e teslim edilecektir. 

Cihazların ayar parametrelerine ait data dosyaları, ayar parametresi listeleri, cihazlara ait garanti 

belgeleri geçici kabul öncesi Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş’e teslim edilecektir. 
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11. GARANTİ 

 

Yüklenici Firma; proje kapsamında sağladığı bütün hatalı üretilmiş cihaz/ekipman/malzeme ve 

kötü/uygun olmayan montaj işçiliğine karşı, 2 (iki) yıllık bir garanti müddeti verecektir. 

Geçici Kabul Tanzim Tutanağının onay tarihi garanti süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır. 

Garanti süresi boyunca hatalı üretilme, kötü ve uygun olmayan montajdan dolayı her türlü arızalı 

hasarlı ve normal çalışmayan devre elemanları Yüklenici Firma tarafından ücretsiz olarak 

yenilenecektir. Değiştirilen parça ve elemanların bütün masrafları (nakliye v.s.) Yüklenici Firma’ya 

ait olacaktır. Garanti süresinde; Yüklenici Firma telefonla teknik destek alımı için kendi firmasından 

belirleyeceği personellerin (en az iki personel) sabit ve cep telefonu numaralarını Çoban Yıldızı 

Elektrik Üretim A.Ş’e bildirecektir. Bu kişisel bilgilerde veya sorumlu personelde değişiklik olması 

durumunda, Yüklenici Firma bunu Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş’e 1 (bir) hafta içinde resmi 

yazı ile bildirecektir. 

Firma cihazları kurduktan sonra yıl içerisinde bozulma durumunda servis süresi 72 saati geçemez. 

Aksi halde bu süre garanti süresine ilave edilir. Yüklenici Firmanın sorumluluklarını yerine 

getirmemesi ve/veya getirememesi durumunda Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş Yüklenici 

Firmaya bildirim yapar ve akabinde dilerse işi yapan Firma namına tüm masraflar işi Yüklenici 

Firmaya ait olmak üzere, garanti süresi sonuna kadar yeni garantör Firma temin edebilir. 

Firma garanti süresi içinde 6 aylık periyotlarla toplam 4 defa sistemin kalibrasyonunu bedelsiz 

yapacak veya yaptıracaktır. 

 

12. YEDEK MALZEME 

 

Yüklenici Firma proje kapsamında sağladığı bütün ekipman/cihaz/malzeme için gözlem ve 

deneylerinden yararlanarak bir zorunlu yedek malzeme listesi ve bir tavsiye edilen yedek malzeme 

listesi hazırlayacaktır. 

Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş her iki listeye göre; Yüklenici Firma’dan ek bedeli karşılığında 

yedek parça talep edebilir. Ancak Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş yedek parça talep edip 

etmemekte serbesttir. Çoban Yıldızı Elektrik Üretim A.Ş, Yüklenici Firma’nın kendisine sunduğu 

yedek malzeme dışında da yedek malzeme isteyebilir. 

Yüklenici Firma; yedek parça listelerini aşağıdaki özelliklere göre hazırlayacaktır. 

   a-Bütün yedek malzemelerin fiyatları döviz veya TL olarak verilecektir. 

   b-Bütün yedek malzemelerin marka, tip, model ve siparişe esas kod numaraları verilecektir. 



 

 

ÇOBAN YILDIZI ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 

SÜREKLİ EMSİYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
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Yüklenici Firma; bir kısım yedek malzeme için özel depolama şartlarının söz konusu olması halinde, 

yedek malzeme listesinde bu şartları ayrıntılı bir şekilde belirtecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


